Elektroskjema for tilkobling av
Daikin Monobloc til Alfasentral

Utedel

Bl o Utarbeidet av Varmetema v/Jan Havard Bratlie

Godkjent av Daikin v/Arne Ytre
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Krever tilleggskit med varenummer 2307.0
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Ved tilkobling av varmepumpe, uten bruk av
akkumualtortank, kjgres badekursene
konstant apne, uten bruk av termostater.
Varmekurven settes med en
minimumstemperatur pa 30 grader,
maksimum typisk 38 grader.
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Ved bruk av akkumulatortank, ma det
besgrges uavbrutt sirkulasjon mot
Alfasentral, fordi det er der temperaturfgleren
som varmepumpe styrer etter er plassert.
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