Huseier — Daglig drift og vedlikehold

6.1 Etterfylling av vann med slange

(Ved fast tilkobling av vann hopp rett til steg 3.) S —
Fremgangsmate med slange:

1. Koble slangen til et vannuttak og fyll den
helt med vann for & fjerne luft. La vannet
renne til det renner jevnt uten bobler.

2. Koble slangen til Gardenakoblingen (1) og
sgrg for vanntrykk pa slangen fer ventiler
apnes.

3. Apne ventil (2) helt.

4. Juster gjennomstremningen forsiktig med
ventil (3). Felg med pa manometeret (4) —
trykket skal ikke overstige 2 bar.

5. Nar manometeret viser 2 bar, lukk ventil (3)
forst, deretter ventil (2).

6. Steng vannkranen, koble fra slangen ved
punkt (1) og tem slangen utendgrs eller i
batte. Resttrykk kan forekomme.

Figur 7: Etterfylling av vann i Alfa Mini
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Figur 8: Ventilposisjoner og Gardenakobling i sentralen
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